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 Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное ру-

ководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и 

данные, соблюдение которых обеспечит правильное функциони-

рование блока реле, что значительно облегчит Вам обслужива-

ние блока реле и позволит сэкономить средства на сервисное 

обслуживание. 

 

В данном паспорте приняты следующие сокращения: 

БРС – блок расширения и связи; 

БР – блок реле; 

АИ – адаптер интерфейсов; 

БСУ – блок связи и управления; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 

РЭ – руководство по  эксплуатации; 

ПС – паспорт; 

ТУ – технические условия. 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЛОКЕ РЕЛЕ 

 1.1 Блок реле БР (в дальнейшем – БР) предназначен для коммутации 

внешних исполнительных устройств по командам, поступающим от ведущего 

устройства сети по интерфейсу MODBUS RTU. 

Область применения - для работы в составе системы контроля атмо-

сферы промышленных объектов (СКАПО) ИБЯЛ.424355.002. 

БР предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и 

наружных установок. 

1.2 Степень защиты БР от доступа к опасным частям, от попадания 

внешних твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-2015 - 

IP54. 

1.3 Питание БР осуществляется от сети переменного тока напряжени-

ем (220+22-23) В частотой (50 ± 1) Гц. Управление БР осуществляется ко-

мандами от ПЭВМ (интерфейс RS485, логический протокол MODBUS RTU).  

1.4 По устойчивости  к воздействию климатических факторов БР со-

ответствует климатическому исполнению УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.  

1.5 Условия эксплуатации БР: 

- диапазон температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 50 

°С; 

- диапазон относительной влажности от 30 до 98 % при температуре  

25 °С; 



- äèàïàçîí àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ îò 84 äî 106,7 êÏà  

(îò 630 äî 800 ìì ðò.ñò.); 

- ïðîèçâîäñòâåííàÿ âèáðàöèÿ ñ ÷àñòîòîé îò 10 äî 55 Ãö è àìïëèòóäîé íå 

áîëåå 0,15 ìì; 

- íàïðÿæåííîñòü âíåøíåãî îäíîðîäíîãî ïåðåìåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ íå 

áîëåå 400 À/ì; 

- íàïðÿæåííîñòü âíåøíåãî îäíîðîäíîãî ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ 

íå áîëåå 10 êÂ/ì; 

- â ïîìåùåíèÿõ cî  ñòåïåíüþ çàãðÿçíåíèÿ 2 ïî ÃÎÑÒ 12.2.091-2012; 

- âûñîòà óñòàíîâêè íàä óðîâíåì ìîðÿ – äî 2000 ì. 

1.6 ÁÐ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ Òàìîæåííîãî 

ñîþçà ÒÐ ÒÑ 004/2011, ÒÐ ÒÑ 020/2011. 

Êîïèÿ è äåêëàðàöèè íàõîäÿòñÿ â êîìïëåêòå ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèè 

è ðàçìåùåíà íà ñàéòå èçãîòîâèòåëÿ. 

1.7 Èçãîòîâèòåëü: ÔÃÓÏ «ÑÏÎ «Àíàëèòïðèáîð .   

Ðîññèÿ, 214031, ã. Ñìîëåíñê, óë. Áàáóøêèíà, 3. 

Òåëåôîí: +7 (4812) 31-11-68 (îòäåë ìàðêåòèíãà),  

                   31-32-39, 30-61-37 (ÎÒÊ). 

Ôàêñ: +7 (4812) 31-75-18 (öåíòðàëüíûé),  

                31-33-25 (ÎÒÊ). 

Áåñïëàòíûé çâîíîê ïî Ðîññèè: 8-800-100-19-50.  

Å-mail: info@analitpribor-smolensk.ru,  

        market@analitpribor-smolensk.ru.  

Ñàéòû: www.analitpribor-smolensk.ru è àíàëèòïðèáîð.ðô. 

 

 



2 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ 

 

2.1 ÁÐ èìååò 8 êàíàëîâ ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìûõ ðåëå. Ïî êàæäîìó èç êà-

íàëîâ îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü êîììóòàöèè âíåøíèõ öåïåé îäíîé ãðóïïîé íîð-

ìàëüíî çàìêíóòûõ è íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûõ «ñóõèõ» êîíòàêòîâ ðåëå äëÿ àâòîìà-

òè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ (îòêëþ÷åíèÿ) âíåøíèõ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ. 

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà íà êîíòàêòàõ ðåëå 

(220
22
33


 ) Â äåéñòâóþùåãî çíà÷åíèÿ, ìàêñèìàëüíûé òîê íàãðóçêè - 2,5 À. 

2.2 ÁÐ èìååò ñëåäóþùèå âèäû èíäèêàöèè: 

- íåïðåðûâíóþ ñâåòîâóþ çåëåíîãî öâåòà «ÑÅÒÜ», ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î 

âêëþ÷åíèè ÁÐ â ñåòü ïåðåìåííîãî òîêà; 

- íåïðåðûâíóþ ñâåòîâóþ êðàñíîãî öâåòà «ÐÅËÅ 1» - «ÐÅËÅ 8», ñâèäåòåëü-

ñòâóþùóþ î ïðîõîæäåíèè êîìàíäû íà ñðàáàòûâàíèå ðåëå ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êà-

íàëó; 

- äâóõöâåòíóþ ïðåðûâèñòóþ ñâåòîâóþ «ÑÂßÇÜ», ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î ïîä-

êëþ÷åíèè ÁÐ ê  ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ (çåëåíîãî öâåòà – îæèäàíèå ïðèåìà,  

êðàñíîãî öâåòà – âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ïàêåòà äàííûõ íà ÁÐ); 

- íåïðåðûâíóþ ñâåòîâóþ êðàñíîãî öâåòà «ÑÂßÇÜ», ñâèäåòåëüñòâóþùóþ îá 

îòñóòñòâèè ñâÿçè ñ ñåòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ áîëåå 1 ìèí. 

2.3 ÁÐ ïîääåðæèâàåò ïðîòîêîë îáìåíà â ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ MODBUS 

RTU, ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ - 9600 áîä.  

2.4 Âðåìÿ ïðîãðåâà ÁÐ - íå áîëåå 5 ìèí. 

2.5 Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû áëîêà ÁÐ, ìì, íå áîëåå: 

äëèíà - 370; øèðèíà - 143; âûñîòà - 230. 

2.6 Ìàññà áëîêà íå áîëåå 5 êã. 

2.7 ÁÐ óñòîé÷èâ ê âîçäåéñòâèþ â ïðåäåëàõ ðàáî÷èõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè: 

- òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû; 

- àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ;  

- îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû; 

- íàïðÿæåíèÿ è ÷àñòîòû ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà; 

- âíåøíåãî ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî ìàãíèòíûõ ïîëåé; 

- âíåøíåãî ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ; 

- ïðîèçâîäñòâåííîé âèáðàöèè. 

2.8 Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìàÿ ÁÐ îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà,  

íå áîëåå 10 ÂÀ. 

 

 



  

2.9 БР соответствует требованиям к электромагнитной совместимости, 

предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, для 

использования в промышленной электромагнитной обстановке.  

2.10 Сопротивление между зажимом заземления и доступными прикосновению 

металлическими нетоковедущими частями БР, которые могут оказаться под 

напряжением, не превышает 0,1 Ом. 

2.11 Электрическое сопротивление изоляции БР между: 

 - цепями питания 220 В частотой 50 Гц и корпусом; 

 - цепями питания 220 В частотой 50 Гц и контактами разъемов «1RS485», 

«2RS485»; 

 - цепями реле «РЕЛЕ 1» - «РЕЛЕ 8» и корпусом должно быть не менее:  

  - 40 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и отно-

сительной влажности до 80 %; 

 - 5  МОм при  температуре окружающего воздуха (35 – 2) °С и относи-

тельной влажности до 98 %. 

2.12 Электрическая изоляция БР между: 

-  цепями питания 220 В частотой 50 Гц и корпусом; 

-  цепями питания 220 В частотой 50 Гц и контактами разъемов «1RS485», 

«2RS485»; 

-  цепями реле «РЕЛЕ 1» - «РЕЛЕ 8»  и корпусом при температуре  

(20 ± 5) °С и относительной влажности до 80 % выдерживает в течение 1 

мин испытательное напряжение переменного тока 1500 В (действующее зна-

чение) практически синусоидальной формы частотой 50 Гц. 

2.13 БР не имеет химических, механических, радиационных, электромагнит-

ных, термических и биологических воздействий на окружающую среду. 

2.14 БР не является источником возгорания при любых возникающих в нем 

неисправностях. 

2.15 БР в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждений 

транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 

120 ударов в минуту. 

2.16 БР в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие темпе-

ратуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С. 

2.17 БР в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие отно-

сительной влажности окружающего воздуха до (95±3) % при температуре 35 

°С. 

 



2.18 Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç ÁÐ â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè ïî ï.1.5 - 

íå ìåíåå 25000 ÷. 

2.19 Íàçíà÷åííûé ñðîê ñëóæáû ÁÐ â óñëîâèÿõ è ðåæèìàõ ýêñïëóàòàöèè ïî 

ï.1.5 - 10 ëåò.  

2.20 Ñóììàðíàÿ ìàññà äðàãîöåííûõ ìàòåðèàëîâ â ÁÐ, ïðèìåíåííûõ â åãî 

ñîñòàâíûõ ÷àñòÿõ, â òîì ÷èñëå è â ïîêóïíûõ èçäåëèÿõ, ïðèâåäåíà â  

òàáëèöå 2.1. 

Òàáëèöà 2.1 

Íàèìåíîâàíèå äðàãîöåííûõ  
ìàòåðèàëîâ 

Ñóììàðíàÿ ìàññà äðàãîöåííûõ  
ìàòåðèàëîâ, ã 

Çîëîòî 0,00152 

Ñåðåáðî 0,73275 
 

2.21 Ñóììàðíàÿ ìàññà öâåòíûõ ìåòàëëîâ â ÁÐ, ïðèìåíåííûõ â åãî ñîñòàâ-

íûõ ÷àñòÿõ, â òîì ÷èñëå è â ïîêóïíûõ èçäåëèÿõ, ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.2. 

Òàáëèöà 2.2 

Íàèìåíîâàíèå öâåòíûõ ìåòàëëîâ Ñóììàðíàÿ ìàññà öâåòíûõ ìåòàëëîâ, êã 

Àëþìèíèåâûå ñïëàâû 0,0012 

Ëàòóíü 0,0191 

Áðîíçà 0,0076 
 

 

3 ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ 

 

3.1 Êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè ÁÐ ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîé â òàáëèöå 3.1. 

Òàáëèöà 3.1 

Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïpèìå÷àíèå

ÈÁßË.423142.009 Áëîê ðåëå ÁÐ 1 øò.  

 Êîìïëåêò ÇÈÏ 1 êîìï. 
Ñîãëàñíî

ÈÁßË.423142.009 ÇÈ 

ÈÁßË.423142.009 ÂÝ
Âåäîìîñòü ýêñïëóàòàöè-

îííûõ äîêóìåíòîâ 
1 ýêç.  

 
Êîìïëåêò ýêñïëóàòàöè-

îííûõ äîêóìåíòîâ 
1 êîìïë.

Ñîãëàñíî 

ÈÁßË.423142.009 ÂÝ 

 

 

 



 

4 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÀÁÎÒÛ 

 

4.1 Óñòðîéñòâî ÁÐ  

4.1.1 Âíåøíèé âèä ÁÐ ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè À. 

Íà ïåðåäíåé ïàíåëè ÁÐ ðàñïîëîæåíû: 

- 8 êðàñíûõ èíäèêàòîðîâ åäèíè÷íûõ «ÐÅËÅ 1» - «ÐÅËÅ 8»; 

- äâóõöâåòíûé èíäèêàòîð åäèíè÷íûé «ÑÂßÇÜ»; 

- çåëåíûé èíäèêàòîð åäèíè÷íûé «ÑÅÒÜ». 

4.1.2 Íà íèæíåé ïàíåëè ðàñïîëîæåíû 8 ñîåäèíèòåëüíûõ ðàçúåìîâ, ïðåäíà-

çíà÷åííûõ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, äâà ðàçúåìà äëÿ 

ïîäêëþ÷åíèÿ ê èíôîðìàöèîííîé ëèíèè «RS485», ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàïðÿæå-

íèÿ ïèòàíèÿ è êëåììà çàçåìëåíèÿ. 

4.2 Ïðèíöèï ðàáîòû ÁÐ  

4.2.1 Ìèêðîêîíòðîëëåð ÁÐ îáðàáàòûâàåò öèôðîâûå ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ îò 

âåäóùåãî óñòðîéñòâà ñåòè ïî èíòåðôåéñó MODBUS RTU  (ÏÝÂÌ, ÁÐÑ èëè ïóëüòà 

êîíòðîëÿ   ÈÁßË.422411.005) è âûäàåò êîìàíäû íà âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ðåëå. 

 Òèï ñîåäèíåíèÿ ÁÐ â èíôîðìàöèîííóþ ñåòü – çâåçäà. Ëîãè÷åñêèé ïðîòîêîë 

– «MODBUS RTU». Ïîääåðæèâàåìûå êîìàíäû – «Çàïèñü íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ – 

10h», «×òåíèå ðåãèñòðîâ – 03h». 

4.2.2 Êîìàíäà «Çàïèñü íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ – 10h» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ðåëå, óñòàíîâêè àäðåñà ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè. Ôîð-

ìàò çàïèñè: 

 

Àäðåñ Ôóíê-
öèÿ 

Ñòàð-
øèé 
áàéò 
àäðåñà 
ïåðâî-
ãî  
ðåãè-
ñòðà 

Ìëàä-
øèé 
áàéò 
àäðåñà 
ïåðâî-
ãî ðå-
ãèñòðà 

Êîëè-
÷åñòâî 
ðåãè-
ñòðîâ 
2 áàé-
òà 

Êîëè-
÷åñòâî 
áàéò â 
ïîëå 
äàí-
íûõ, 
N 

Ñòàð-
øèé 
áàéò 
1-ãî 
ðåãè-
ñòðà  

Ìëàä-
øèé 
áàéò 
1-ãî 
ðåãè-
ñòðà  

Ñòàð-
øèé 
áàéò 
N-ãî 
ðåãè-
ñòðà  

Ìëàä-
øèé 
áàéò 
N-ãî 
ðåãè-
ñòðà  

Êîí-
òðîëü-
íàÿ 
ñóììà 
CRC-16 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

2 
áàéòà

1 
áàéò 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

1 
áàéò 

2 
áàéòà

 

Îòâåò: 

Àäðåñ Ôóíêöèÿ 
Ñòàðøèé áàéò 
àäðåñ ïåðâîãî 

ðåãèñòðà 

Ìëàäøèé áàéò  
àäðåñà ïåðâîãî 

ðåãèñòðà 

Êîëè÷åñòâî 
ðåãèñòðîâ 

Êîíòðîëüíàÿ 
ñóììà 

1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 2 áàéòà 

 

 

 



Êîìàíäà íà âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ðåëå áóäåò èìåòü âèä: 

N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1,00,00,00,00,i,CRC1,CRC0, 

ãäå: 

- N - íîìåð ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè; 

- íîìåð èíôîðìàöèîííîãî ðåãèñòðà äëÿ óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ÁÐ – 20h; 

- êîëè÷åñòâî çàïèñûâàåìûõ ðåãèñòðîâ 03; 

- set áàéò êîìàíäû:  

- 00h – âûêëþ÷åíèå i-ãî  ðåëå, 

- 01h – âêëþ÷åíèå i-ãî ðåëå,  

- 02h – ãðóïïîâàÿ óñòàíîâêà ðåëå, ïðè ýòîì çíà÷åíèå 0-ãî 

áèòà â áàéòå i ñîîòâåòñòâóåò ñîñòîÿíèþ 1 ðåëå, 1-ãî áèòà 

– 2 ðåëå, … ,7-ãî áèòà – 8-ìó ðåëå. 

- i - íîìåð èçìåíÿåìîãî ðåëå, ïðè êîìàíäå 20h – îáùåå ñîñòîÿíèå ðåëå; 

- ÑRC1,CRC0 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà CRC16, ðàññ÷èòàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïðîòîêîëîì MODBUS RTU.   

Êîìàíäà íà óñòàíîâëåíèå íîìåðà ÁÐÑ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè áóäåò èìåòü 

âèä: 

N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1,00,BH,BL,BIH,BIL,CRC1,CRC0, 

ãäå: 

- N – íîìåð ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè. Â ñëó÷àå, åñëè ïîëüçîâàòåëü íå 

çíàåò òåêóùèé àäðåñ äàííîãî óñòðîéñòâà, òî âîçìîæíî ïðèìåíåíèå øèðîêîâåùà-

òåëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû, ïðè ýòîì ê èíôîðìàöèîííîé  ñåòè äîëæíî áûòü ïîäêëþ-

÷åíî òîëüêî óñòðîéñòâî, êîòîðîìó óñòàíàâëèâàþò àäðåñ, â äàííîì  ñëó÷àå òå-

êóùèé àäðåñ N â ïîñûëêå çàìåíÿåòñÿ íà «00»;  

- set – êîìàíäà íà óñòàíîâëåíèå àäðåñà ÁÐ – 20h; 

- BH,BL,BIH,BIL – íîâûé íîìåð ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè, ôîðìàò äàííûõ 

BCD ïðèâåäåí â òàáëèöå 4.1; 

- ÑRC1,CRC0 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà CRC16, ðàññ÷èòàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïðîòîêîëîì MODBUS RTU.   

 



Òàáëèöà 4.1 

BH BL BIH BIL 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Ç
í
à
ê 

    à à à 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Áèò çíàêà (BH.7) - çíà÷åíèå «0» ñîîòâåòñòâóåò - «ïëþñ», «1» – «ìè-
íóñ». 

2  «ààà» – ïîëîæåíèå çàïÿòîé. 

3  Áàéò 2, 3, 4 - öèôðû îò 0 äî 9 - äåñÿòè÷íûå. 

 

Ïðèìåð – ÷èñëî  «-12,3456» áóäåò ïðåäñòàâëåíî êàê 84h,12h,34h,56h 

       – ÷èñëî  «7,80001» áóäåò ïðåäñòàâëåíî êàê 05h,78h,00h,01h 

 

 

4.2.3 Êîìàíäà «×òåíèå ðåãèñòðîâ –03h» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ òå-

êóùåãî ñîñòîÿíèÿ ðåëå.  

Ôîðìàò çàïèñè:  

Àäðåñ 
Ôóíê-
öèÿ 

Íîìåð ïåðâîãî 
ðåãèñòðà 

×èñëî ðåãèñòðîâ äëÿ 
÷òåíèÿ (N) Êîíòðîëüíàÿ 

ñóììà Ñòàðøèé 
áàéò 

Ìëàäøèé 
áàéò 

Ñòàðøèé 
áàéò 

Ìëàäøèé 
áàéò 

1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 2 áàéòà 

 

Êîìàíäà íà ÷òåíèå ñîñòîÿíèÿ ðåëå áóäåò èìåòü âèä: 

N,03h,00h,00h,00h,01h,CRC1,CRC0, 

ãäå: 

- N -  íîìåð ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè; 

- àäðåñ èíôîðìàöèîííîãî ðåãèñòðà – 00; 

- êîëè÷åñòâî ñ÷èòûâàåìûõ ðåãèñòðîâ - 01; 

- ÑRC1,CRC0 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà CRC16, ðàññ÷èòàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïðîòîêîëîì MODBUS RTU.   

 



Ôîðìàò îòâåòà: 

Àäðåñ Ôóíêöèÿ 

Êîëè÷å-
ñòâî 
áàéò 

äàííûõ, 
2*N 

Ñòàðøèé 
áàéò 

1-ãî ðå-
ãèñòðà 

Ìëàäøèé 
áàéò 
1-ãî  

ðåãèñòðà

Ñòàðøèé 
áàéò 

N-ãî ðå-
ãèñòðà 

Ìëàäøèé 
áàéò  

N-ãî ðå-
ãèñòðà 

Êîí-
òðîëüíàÿ 
ñóììà 

1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 1 áàéò 2 áàéòà 

 

Îòâåò áóäåò èìåòü âèä: 

N,03h,02h,00h,set,CRC1,CRC0, 

ãäå:  

- N -  íîìåð ÁÐ â èíôîðìàöèîííîé ñåòè; 

- set – áàéò ñîñòîÿíèÿ ðåëå, ïðè ýòîì ïðè ýòîì çíà÷åíèå 0-ãî áèòà â 

áàéòå ñîîòâåòñòâóåò ñîñòîÿíèþ 1 ðåëå, 1-ãî áèòà – 2 ðåëå, …, 7-ãî áèòà – 8-

ìó ðåëå. «0»  ñîîòâåòñòâóåò âûêëþ÷åííîìó ñîñòîÿíèþ ðåëå, «1» – âêëþ÷åííîìó; 

- ÑRC1,CRC0 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà  CRC16, ðàññ÷èòàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïðîòîêîëîì MODBUS RTU.   

 

 

 

 

 

 

 



5 ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ 

 

5.1 Ìàðêèðîâêà ÁÐ ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ 26826-86 è ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-

èçãîòîâèòåëÿ. 

5.2 Íà ïåðåäíåé ïàíåëè ÁÐ íàíåñåíû íàäïèñè: 

- óñëîâíîå íàìåíîâàíèå èçäåëèÿ – «ÁÐ»; 

- òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ; 

- íàäïèñè «ÀÍÀËÈÒÏÐÈÁÎÐ» è «ÑÌÎËÅÍÑÊ»; 

- îáîçíà÷åíèÿ èíäèêàòîðîâ åäèíè÷íûõ «ÐÅËÅ 1» … «ÐÅËÅ 8», «ÑÂßÇÜ», 

«ÑÅÒÜ». 

5.3 Íà òàáëè÷êå, ðàñïîëîæåííîé íà áîêîâîé ïîâåðõíîñòè ÁÐ, íàíåñåíî: 

- òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ; 

- óñëîâíîå íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ; 

- ðîä òîêà, ÷àñòîòà è íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ (íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ); 

- ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü; 

- çàâîäñêîé íîìåð â ôîðìàòå: YYXXXX, ãäå YY - äâå ïîñëåäíèå öèôðû ãîäà 

èçãîòîâëåíèÿ, ÕÕÕÕ - ïîðÿäêîâûé íîìåð ÁÐ â ãîäó; 

- ìàðêèðîâêà ñòåïåíè çàùèòû îáîëî÷êè ïî ÃÎÑÒ 14254-2015; 

- ïðåäóïðåæäàþùèé ñèìâîë 14 òàáëèöû 1 ÃÎÑÒ 12.2.091-2012, ñâèäåòåëü-

ñòâóþùèé î íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèè ïåðåä íà÷à-

ëîì ðàáîòû; 

- åäèíûé çíàê îáðàùåíèÿ ïðîäóêöèè íà ðûíêå ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ 

Òàìîæåííîãî ñîþçà; 

- ÈÁßË.423142.009 ÒÓ. 

5.4 Âîçëå ðàçúåìà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà íàíåñåíà 

íàäïèñü «~220 V 50 Hz». 

5.5 Âîçëå êëåììû çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ íàíåñåí ñèìâîë 6 òàáëèöû 1 

ÃÎÑÒ 12.2.091-2012. 

5.6 Ó ñîåäèíèòåëüíûõ ðàçúåìîâ íàíåñåíû íàäïèñè èëè îáîçíà÷åíèÿ, óêà-

çûâàþùèå èõ íàçíà÷åíèå. 

5.7 Øðèôòû è çíàêè, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ìàðêèðîâêè, ñîîòâåòñòâóþò  

ÃÎÑÒ 26.008-85, ÃÎÑÒ 26.020-80 è ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ. 

5.8  Ìàðêèðîâêà òðàíñïîðòíîé òàðû ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ 14192-96, ÷åðòå-

æàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.  



5.9 Òðàíñïîðòíàÿ ìàðêèðîâêà ñîäåðæèò: 

- îñíîâíûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ãðóçîïîëó÷àòåëÿ, íàèìåíî-

âàíèå ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ; 

- äîïîëíèòåëüíûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ, 

íàèìåíîâàíèÿ ïóíêòà îòïðàâëåíèÿ, íàäïèñè òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé; 

- çíà÷åíèå ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû òðàíñïîðòèðîâàíèÿ. 

 

 

6 ÓÏÀÊÎÂÊÀ 

 

6.1 ÁÐ óïàêîâàí â òðàíñïîðòíóþ òàðó ñîãëàñíî ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-

èçãîòîâèòåëÿ. 

6.2 Óïàêîâêà ÁÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 9.014-78 äëÿ 

óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ 5 ïî ÃÎÑÒ 15150-69. 

6.3 Âàðèàíò âíóòðåííåé óïàêîâêè ÂÓ-1 ïî ÃÎÑÒ 9.014-78, ñ äîïîëíèòåëü-

íîé óïàêîâêîé â êàðòîííûå êîðîáêè. Ïåðåä óïàêîâêîé íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü 

íàëè÷èå è ñîõðàííîñòü ïëîìá. 

6.4 Òðàíñïîðòíàÿ òàðà îïëîìáèðîâàíà óïàêîâùèêîì. 

 

 

 

 

 



7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1 БР соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012, 
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ Р 52931-2008. 
7.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током БР соот-
ветствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
7.3 К оперативному обслуживанию БР должны допускаться специалисты, знаю-
щие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изу-
чившие материальную часть, эксплуатационную документацию на БР, сдавшие 
экзамены по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III. 
7.4 На табличке, расположенной на боковой поверхности БР, нанесен символ 
14 таблицы 1 ГОСТ 12.2.091-2012, свидетельствующий о необходимости изу-
чения эксплуатационной документации перед началом работы. 
7.5 На нижней  панели БР возле клеммы защитного заземления нанесен сим-
вол 6 таблицы 1 ГОСТ 12.2.091-2012. 
7.6 Во время эксплуатации БР должен подвергаться систематическому внеш-
нему осмотру. 
При внешнем осмотре необходимо проверить: 
- наличие и целостность маркировок взрывозащиты; 
- наличие всех крепежных элементов; 
- наличие пломб; 
- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность БР. 
ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ БР C ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ ПЛОМБАМИ И НЕ-
ИСПРАВНОСТЯМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

7.7 После воздействия отрицательных температур, резко отличающихся от 
рабочих, выдержать БР в упаковке до включения в нормальных условиях в 
течение 4 ч. 
7.8 Ремонт БР должен проводиться в соответствии с ГОСТ 30852.18-2002 
(МЭК 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт 
и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых 
средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработ-
кой и производством взрывчатых веществ).  
7.9 Монтаж и подключение БР должны проводиться при отключенном электро-
питании. БР должен быть постоянно подключен к системе энергоснабжения 
объекта через автоматический выключатель с током отключения 10 А. Под-
ключение должно осуществляться проводом сечением 0,5 - 0,75 мм2. 
7.10 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны 
выполняться согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в орга-
низациях машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным Департаментом 
экономики машиностроения Министерства экономики РФ 12.03.98. 
7.11 В случае загрязнения корпуса БР необходимо, при отключенном элек-
тропитании, удалить загрязнение тряпкой, смоченной в мыльном растворе. 



7.12 Ââîä ïèòàíèÿ ÁÐ èìååò ïðåäîõðàíèòåëè ñ íîìèíàëüíûì òîêîì  

2,0 À, îáåñïå÷èâàþùèå ðàçðûâ öåïè ïèòàíèÿ ÁÐ ïðè íåèñïðàâíîé ýëåêòðè÷åñêîé 

ñõåìå. Çàìåíà ïðåäîõðàíèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñåðâèñíîì öåíòðå èëè íà 

ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå. 

7.13 Çàçåìëåíèå ÁÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êëåììó çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ íà 

êîðïóñå ÁÐ èëè (è) øíóð ïèòàíèÿ. Âñåãäà ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü çàçåìëåíèå ïóòåì 

ïðèñîåäèíåíèÿ øèíû çàçåìëåíèÿ ê êëåììå çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ íà ÁÐ ïåðåä 

âêëþ÷åíèåì óñòðîéñòâà. 

7.14 ÁÐ íå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì: 

- øóìà; 

- âðåäíûõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ.  

Óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ÁÐ íå ïðåäúÿâëÿþò òðåáîâàíèé ê âåíòèëÿöèè.  

ВНИМАНИЕ! Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, óñòà-

íîâëåííûõ èçãîòîâèòåëåì, ìîæåò óõóäøèòüñÿ çàùèòà, ïðèìåíåííàÿ â äàííîì 

îáîðóäîâàíèè. 

7.15 Ìîíòàæ ÁÐ ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî îáúåêòà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ðå-

ìîíòå ñóùåñòâóþùåãî ñëåäóåò ïðîâîäèòü êàê ìîæíî áëèæå ê îêîí÷àíèþ ñòðîè-

òåëüíûõ ðàáîò, ñ òåì, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèå ÁÐ âñëåäñòâèå ïðîâå-

äåíèÿ òàêèõ ðàáîò, êàê ñâàðêà èëè ïîêðàñêà.  

Åñëè ÁÐ óæå ñìîíòèðîâàí íà ìåñòå óñòàíîâêè, íåîáõîäèìî çàùèòèòü åãî 

îò çàãðÿçíåíèÿ, âîçìîæíîãî ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ñ ïîìîùüþ 

ãåðìåòè÷íîãî ìàòåðèàëà, à òàêæå ñëåäóåò ñíàáäèòü åãî ÷åòêîé ìàðêèðîâêîé, 

ïðåäóïðåæäàþùåé, ÷òî ÁÐ îòêëþ÷åí.  

 

 

8 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ 

 

8.1 Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÁÐ íåîáõîäèìî: 

- ïðîèçâåñòè âíåøíèé îñìîòð ÁÐ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.3; 

- çàçåìëèòü ÁÐ, èñïîëüçóÿ êëåììó çàçåìëåíèÿ; 

- èçãîòîâèòü êàáåëü ñâÿçè ñ âíåøíåé èíôîðìàöèîííîé ñåòüþ, èñïîëüçóÿ 

îòâåòíûå ÷àñòè ðàçúåìîâ, âõîäÿùèå â êîìïëåêò ÇÈÏ. Ðàñïàéêó êàáåëÿ âåñòè íà 

îäíîèìåííûå êîíòàêòû ðàçúåìîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ Á; 

- èçãîòîâèòü êàáåëè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, 

èñïîëüçóÿ îòâåòíûå ÷àñòè ðàçúåìîâ, âõîäÿùèå â êîìïëåêò ÇÈÏ. Ðàñïàéêó âåñòè 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñóíêîì 8.1; 

- èçãîòîâèòü ñåòåâîé êàáåëü, ðàñïàÿâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ Á. 

 



«ÐÅËÅ 1» … «ÐÅËÅ 8» 

 

 

 

 

 

Ðèñóíîê 8.1 – Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ 

 

Ïðèìå÷àíèå - Êîíòàêòû 1,3 ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíî çàìêíóòûìè, 2,3 – íîð-

ìàëüíî ðàçîìêíóòûìè. 

8.2 Ïîäêëþ÷èòü ÁÐ ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà, èíôîðìàöèîííîé ñåòè,  ïîä-

êëþ÷èòü âíåøíèå èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà.  

Óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè ñâåòîâîé èíäèêàöèè çåëåíîãî öâåòà «ÑÅÒÜ» è èíäèêà-

öèè «ÑÂßÇÜ». ÁÐ ãîòîâ ê ðàáîòå. 

 

9 ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ 

 

9.1 Ê ðàáîòå ñ ÁÐ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïðîøåäøèå èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå 

áåçîïàñíîñòè è îçíàêîìëåííûå ñ íàñòîÿùèì ïàñïîðòîì. 

9.2 Ïðè ñðàáàòûâàíèè ðåëå ïî êàêîìó-ëèáî èç êàíàëîâ âêëþ÷àåòñÿ ñîîò-

âåòñòâóþùåå èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, à îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë äîëæåí äåé-

ñòâîâàòü ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿì. 

 

10 ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß 

 

10.1 Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ ïðèâåäåíû â òàá-

ëèöå 10.1 

Òàáëèöà 10.1 

Íàèìåíîâàíèå íåèñïðàâíîñòè è 
âíåøíèå ïðèçíàêè 

Âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ 

Îòñóòñòâóåò ñâå÷åíèå èíäèêà-

òîðà «ÑÅÒÜ» 

Îáðûâ êàáåëÿ ïèòàíèÿ Íàéòè è óñòðàíèòü 

îáðûâ êàáåëÿ  

Ïîñòîÿííîå ñâå÷åíèå èíäèêà-

òîðà  «ÑÂßÇÜ» êðàñíûì ñâåòîì 

Îáðûâ ñîåäèíèòåëüíîãî 

êàáåëÿ ñ èíôîðìàöèîí-

íîé ñåòüþ 

Íàéòè è óñòðàíèòü 

îáðûâ êàáåëÿ  

 

Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 

ìàñòåðñêèõ. 

 

ÊÎÍÒ ÖÅÏÜ 

1 

2 

3 

Ð_1 

Ð_2 

Ð_3 



11 ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß 

 

11.1 Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÁÐ òðåáîâàíèÿì ðàçäåëà 2 

ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è ýêñïëóà-

òàöèè. 

11.2 Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÁÐ ïî-

òðåáèòåëþ. 

11.3 Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ìîæåò áûòü ïðîäëåí èçãîòîâèòåëåì íà 

âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ÁÐ. 

11.4 Ê íåãàðàíòèéíûì ñëó÷àÿì îòíîñÿòñÿ: 

à) ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ áëîêîâ, âîçíèêøèå ïîñëå èñïîëíåíèÿ ïîñòàâ-

ùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîñòàâêå; 

á) ïîâðåæäåíèÿ áëîêîâ âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé ýêñïëóàòà-

öèè, óñòàíîâêè (ìîíòàæà) ïðîäóêöèè, èçëîæåííûõ â ÏÑ è äðóãîé äîêóìåíòàöèè, 

ïåðåäàâàåìîé ïîêóïàòåëþ â êîìïëåêòå ñ áëîêàìè, à òàêæå ýëåìåíòàðíûõ ìåð 

áåçîïàñíîñòè (ïîâðåæäåíèå áëîêîâ ïðè ìîíòàæå ïûëüþ, êàìåííîé êðîøêîé, ïðè 

ïðîâåäåíèè ëàêîêðàñî÷íûõ ðàáîò è ãàçî- èëè ýëåêòðîñâàðî÷íûõ ðàáîò); 

â) ïîâðåæäåíèÿ áëîêîâ âñëåäñòâèå ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé è íåïðåîäîëèìûõ 

ñèë (óäàð ìîëíèè, íàâîäíåíèå, ïîæàð è ïð.), íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, à òàêæå íå-

ñàíêöèîíèðîâàííûõ äåéñòâèé òðåòüèõ ëèö; 

ã) ñàìîñòîÿòåëüíîå âñêðûòèå áëîêîâ ïîêóïàòåëåì èëè òðåòüèìè ëèöàìè áåç 

ðàçðåøåíèÿ ïîñòàâùèêà (áëîêè èìåþò ñëåäû íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðåìîíòà); 

ä) èñïîëüçîâàíèå áëîêîâ íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ; 

å) âîçíèêíîâåíèå äåôåêòà, âûçâàííîãî èçìåíåíèåì êîíñòðóêöèè áëîêîâ, 

ïîäêëþ÷åíèåì âíåøíèõ óñòðîéñòâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ èçãîòîâèòåëåì; 

æ) âîçíèêíîâåíèå äåôåêòà, âûçâàííîãî âñëåäñòâèå åñòåñòâåííîãî èçíîñà 

÷àñòåé, à òàêæå êîðïóñíûõ ýëåìåíòîâ áëîêîâ â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ íîðì íîð-

ìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè; 

ç) ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå âîçäåéñòâèåì âëàãè, âûñîêèõ èëè íèçêèõ òåì-

ïåðàòóð, êîððîçèåé, îêèñëåíèåì, ïîïàäàíèåì âíóòðü áëîêîâ ïîñòîðîííèõ ïðåä-

ìåòîâ, âåùåñòâ, æèäêîñòåé, íàñåêîìûõ èëè æèâîòíûõ. 

11.5 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäïðèÿòèå–èçãîòîâèòåëü 

îñóùåñòâëÿåò ðåìîíò ïî îòäåëüíûì äîãîâîðàì. 

11.6 Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå áëîêîâ ÁÐ ïðîâîäèò 

ÔÃÓÏ «ÑÏÎ «Àíàëèòïðèáîð», 214031, ã. Ñìîëåíñê, óë. Áàáóøêèíà, 3, 

òåë. (4812) 31-32-39, à òàêæå ñåðâèñíûå öåíòðû, ñïèñîê êîòîðûõ ïðèâåäåí â 

ðàçäåëå «Ïðåäñòàâèòåëüñòâà» íà ñàéòàõ ïðåäïðèÿòèÿ 

www.analitpribor-smolensk.ru è аналитприбор.рф. 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТПРАВКИ В РЕМОНТ ЗАВЕДОМО ИСПРАВ-

НЫХ БЛОКОВ (ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ И ДР.) РЕКОМЕНДУ-

ЕМ СВЯЗАТЬСЯ С ГРУППОЙ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, тел. (4812) 31-32-39! 
 

 

 

 



 

12 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÅÊËÀÌÀÖÈßÕ 

 

12.1 Èçãîòîâèòåëü ðåãèñòðèðóåò âñå ïðåäúÿâëåííûå ðåêëàìàöèè è èõ ñî-

äåðæàíèå. 

12.2 Ïðè îòêàçå â ðàáîòå èëè íåèñïðàâíîñòè ÁÐ â ïåðèîä ãàðàíòèéíûõ 

îáÿçàòåëüñòâ ïîòðåáèòåëåì äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí àêò î íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà 

è îòïðàâêè ÁÐ ïðåäïðèÿòèþ-èçãîòîâèòåëþ èëè âûçîâà åãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 

12.3 Èçãîòîâèòåëü ïðîèçâîäèò ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû, ïîñëåãàðàíòèéíûå 

ðåìîíò è àáîíåíòñêîå îáñëóæèâàíèå ÁÐ ïî îòäåëüíûì äîãîâîðàì.



13 ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ 

 

13.1 Áëîê ðåëå ÁÐ ÈÁßË.423142.009,  

çàâîäñêîé íîìåð ________________________________________________________,  

èçãîòîâëåí è ïðèíÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåé òåõíè÷åñêîé 

äîêóìåíòàöèè ÈÁßË.423142.009 è ïðèçíàí ãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè.  

 

 

 

 

 

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ      ÌÏ (ìåñòî ïå÷àòè)        ____________ 
                                                            Äàòà 
 

 

 

 

14 ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁ ÓÏÀÊÎÂÛÂÀÍÈÈ 

 

14.1 Áëîê ðåëå óïàêîâàí íà ÔÃÓÏ «ÑÏÎ «Àíàëèòïðèáîð» ã. Ñìîëåíñê ñî-

ãëàñíî òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â äåéñòâóþùåé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 

 

 

Äàòà óïàêîâêè _______________________ 
    (øòàìï) 
 
 
Óïàêîâêó ïðîèçâåë _______________________ 

          (øòàìï óïàêîâùèêà) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



15 ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÒÃÐÓÇÊÅ 

 

15.1 Äàòà îòãðóçêè ñòàâèòñÿ íà ýòèêåòêå. Ýòèêåòêó ñîõðàíÿòü äî êîíöà 

ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. 

 

 

 

 

16 ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ 

 

 16.1 ÁÐ íå èìååò õèìè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, ðàäèàöèîííûõ, ýëåêòðîìàã-

íèòíûõ, òåðìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. 

 16.2 Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ñëóæáû ÁÐ íå íàíîñèò âðåäà çäî-

ðîâüþ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäå. 

16.3 Óòèëèçàöèÿ ÁÐ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, äåéñòâóþ-

ùèìè â ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè. 
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